SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAND EDITAL n.2 1G
TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE MAS ZONAS DE ABASTECIMENTO® DO CONCELHO DE PORTALEGRE *
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica,| 12 TRIMESTRE 2020
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado 01 janeiro a
L_pela autoridade competente (ERSAR). 31 margo
Valores obtidos % N.2 Andlises (PCI %
Pardmetro {unidades} :r;::;a;:.é;::;;x: a :nélls:sp Cumprimento ) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas Realizadas |
Escherichia colt (N/100 mi) ] 0 1] 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mgL) e 017 — — 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 57 0 100% 1 1 100%
Amdnio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 0 100% 1 1 100%
{Nimero de coldnias a 22 #C (N/ml) Sam alteracdo anormal 0 — — 1 1 100%
|N|.'|rnero de colénlas a 37 *C{N/ml) Sem alleracio anormal 0 — —_ 1 1 100%
[Condutividade {uS/cm a 208C) 2500 242 0 100% 1 1 100%
|Ciostridium perfringens {N/100ml) [i] 0 0 100% 1 1 100%
|cor (mg/L Ptco) 20 <5 0 100% 1 1 100%
I_pH {Unidades pH) 28,5059 7.9 0 100% 1 1 100%
Ferro {pg/L Fe) 200 <10 0 100% 1 1 100%
Manzanés {ng/L Mn) 50 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos’ (mg/L NO,) 50 | 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 <0,02 [+] 100% 1 1 100%
Oxidabllidade {(mg/L 0,} 8 <2 o} 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de diluigio) a3 <l [} 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Factor de diluiglio) 3 <1 [¢] 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,3 ] 100%% 1 1 100%
Antiménia’ {g/L Sh) 5 1) g
Arsénio’ (/L As} 10 0 0
[eenzenc’ {ugh) 10 0 0
|Benzotalpirens uest) 0,010 <0,002 0 100% 1 1 100%
[Boro’ imenL8) 10 0 0
|s ? {ugfl B0, 10 0 0
Cidmio’ [/t Cd} 5.0 0 0
Chlclo {mg/t Ca) - a3 — — 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 25 <3 1] 100% 1 1 100%
Clanetos’ {ug/L CN) 50 ] 0 0
Cotyre (mg/L Cu) 2.0 0,017 0 100% 1 1 100%
Crémie’ (ug/t Cr} 50 =5 0 100% 1 1 100%
1,2 - diclorcetana’ (ug/} 30 | 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — 160 — -— 1 1 100%
|Enteracocos {h/100 mi} 0 0 { 100% 1 1 100%
Iﬂmrms' {mg/LF) 1,5 I 0 4]
|Magnésia tmgt Mg) — 19 — — 1 1 100%
|mercirio® [ugh. Hg) 1 | 0 0
[iquet fuan ny 20 <5 [ 100% 1 1 100%
[seténio™ tg/ Se} 10 0 0
|tleratas” (mg/L 1} 250 0 0
[sédic’ tmesL Wa) 200 0 0
Sulfatos’{mg/L 50,) 250 0 0
{oroetenc e Trid ug/L): 10 1] 0
Tetracloroeteno’[ug/L) - — - Q 0
Tricloroeteno [pg/L) e - - 0 0
[Hidrocarb Aromitkos Policiclicos [ug/L): 0,10 «<0,005 {maio L.Q.} 0 100% 1 1 1009%
Benzo{bjfiuorantena (ug/L) —_ 0,005 — — 1 1 100%
Benzo{kiflucranteno [ug/L} e <0,002 — — 1 1 100%
Benzo{ghperilenc (gL} - <0,004 —_— —— 1 1 1K
Indeno1.2,3-cdlpirenofjz/L} -~ <0,004 — — 1 1 100%
Trihalometanos - tatal jug/t]: 100 <3 {maio L.Q.} 0 100% 1 3 100%
Cloroidrmiog /L) e <3 —_ — 1 1 100%
Bromaférmiollg/L) -— <3 - — 1 1 100%
B dich -r_lf_'-lL pee <3 - — 1 1 100%
Dibromodarometano{yg/) — <3 - — 1 1 100%
Pesticidas’ = total lug/t) 0.50 0 0
Desetditerbutiiazinalug/L) - - — 0 [i]
Terbutitazinalug/L] — — — 0 0
Ometoatofug/L) - - m— 0 0
Aladoro{ug/L) -— — — 0 0
MCPA [ug/L) e - — 0 0
Bentawcnalsg/L) — —_ -— 0 0
|Dose indicativa total * {mSv/ama) — —— —= 0 0
Actividade aifa total * [referida a Am) (Ba/l) 0.10 0 0
JActividade beta total * (referida a K] {Bq/1} 1,00 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte Sete
WUNIC, N

|NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo S.A.
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Paramétrica, pelo que se comprova a qualidade da dgua distribuida,

Informagio complementar relativa 3 averiguagdo das situacBes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas): Tnd( a W respettam o v“:
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