SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO o
TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE PORTALEGRE EDITAL n.2 4F
JEm conformidade com o Decreto-Let n.® 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se A verlficaglo da qualidade da 3gua da rede piblica,] 42 TRIMESTRE 2021
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado] 1 de outubroa31de
pela autoridade compstente (ERSAR). dezembro
Valores obtidos % N.B Andlises (PC %
Pardmetro {unidades) :::::::;‘: ;x;z{::; B :nilise‘; Cumprimento sl Andlises
Minimo | Maximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | gealizadas
Escherichia coli {N/100 mi) 0 4] 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 1 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L} - 1,5 - — 1 1 100%
Aluminio (ue/L Al) 200 0 1]
Amdénlo {mg/L NH,) 0,50 0 0
Numero de colénlas a 22 #C {N/ml) Sern alteraciio anommal <1 - -— 1 1 100%
MNumero de colénias a 37 #C {N/mi) Sem alteragfio anonmal <1 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20%C) 2500 260 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) [ | 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 0 100% 1 b1 100%
pH {Unidades pH} 28,58 50 8,3 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe} 200 1] 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
|Nitratos® {mg/t NO,) 50 0 0
|Nitritos Tmg/L NO4) 0,5 0 0
Oxidabilidade {mg/L ) 5 f 0 0
[Cheiro a 252C (Factor de diiulcdo} 3 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C {Factor de diluicia) 3 <l 0 100% 1 1 100%
Turvagdo [(NTU) 4 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimdnia® g/, 5b) 5 o 0
arsénio’ (ug/L As) 10 [ 0
|Benzenc’ (nasi) 10 )] [}
{Benzoiaipireno (ua/t) 0,010 0 0
fpord’ {me/L8) 10 [ [
8 ? {ue/L BrO,) 10 0 0
iCidmio’ (/1 Cd) 5,0 0 0
Cdidlo (ma/L Ca) e — -— 1] [1]
Chumba {ug/L Pb} 25 0 o]
Clanetos' (/L ON) 50 0 1]
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crdmio’ (ug/LCr) 50 0 0
1.2 -dicloroetanc’ {u!lll.l 3,0 0 0
Durezs total {mg/L CaCD3) — e - 0 0
Enterococos [(Nf100 mL) 0 0 0 100% 1 1 100%
[Fiuoretos’ tmast Ft 1,5 0 0
[Magnésio {met gl - - - 0 a
[mervinic® tua/t g) 1 0 0
[miquet ingst wip 20 0 0
[seténio® (ug/tL Sat 10 0 0
[Goretes’ (merLan 250 0 0
[saic” imas Nay 200 0 0
[suttatostimert s04 250 0 0
[Tetracloroeteno e Triclorosteno fug/L): 10 0 Q
Tetracloroetena’ (ug/Ly e — - 0 0
Tricloroetena’tug/Ll = - — 0 0
Hidrocark Arométicos Policiicos (ug/L): 0,10 0 0
Benio{bifiuoranteno (ug/L) — — —— 4] 0
Benzo{kifluorantena {ug/t)] = = — 0 0
Bentolghiiperitena (/LY -— — — 0 0
Indenoi1.2,3-cdipirenolug/L) - - - 0 0
Trihalometanos - total (pefL): 100 4] 0
Cloroférmiotugiul| — — - 0 0
Bromaférmiole/L) - — — 0 0
{ug/L) - — - 0 0
Dltr lug/L) - - - 0 0
Pesticidas’ = total {ug/L} 0.50 0 0
- Deselifterbutl n — = — 0 0
/Ly = ~ - 0 0
— ) = = — 0 0
Alactorolug/L) = — - 0 Q
MCPA (ug/l) — = - 0 0
{pa/Ly - - — 0 0
Dosa Indicativa total * {mSv/amo) — — 0 0
[Actividade atfa totat* (referida a Am) (Bg/i} 0,10 0 0
Actividade beta totsl * (referida a K (Ba/1) 1,00 0 0
|RadBa g 100 0 0
|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte Sete
|NOTA 2: Parametro [conservativo) analisado pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo S.A. ﬁ,‘\

agua distribuida nesta ZA.

Informag3o complementar relativa 4 averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Os resultados obtidos atestam ynﬂlidd'd'ﬁ!i
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