SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAND

TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE N ) EDITAL n.2 4E
AS ZONAS DE ABASTECIMENTO" DO CONCELHO DE PORTALEGRE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se & verificacdo da qualidade da dgua da rede ptiblica,| 42 TRIMESTRE 2021
através de andlises periédicas na tornelra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela| 1 de outubro a 31 de
autoridade competente (ERSAR). dezembro
Parimetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos H.2 Andlises |% cumprimento] M- Andlises (PCOA) An:I‘Ises
fixado no D1 306/2007 { minimo | Maximo | Superiores VP dove Agendadas | Reallzads | poaiiadas
Escherichla coli (N/100 mi} [*] 0 0 100% 1 1 200%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 1] 0 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mgl.) — 0,9 - — 1 1 100%
Aluminlo (pg/L Al) 200 228 1 100% 1 1 100%
aménio [mg/L NH,) 0,50 | 0 0
[Numero de coldnias a 22 *C (N/ml} Sem afteracio anommal <1 - nan 1 1 100%
|Nimero de coldnlas a 37 2¢ (N/mi} Sem aiteracsio anommal <1 = - 1 1 100%
|Condutividade (rS/cm a 200¢) 2500 %0 0 100% 1 1 100%
|Clostridium perfringens {N/100ml} 0 | 0 0
|cor img/L Prco) 20 <2 0 100% 1 1 100%
IpH (Unidades pH) 26,5 8 <9 7.9 0 100% 1 1 100%
Ferro {g/L Fe) 200 10 0 100% 1 1 100%
Mangands {pg/L Mn) 50 0 0
Iﬂitm!os’ {mg/LNOD,) 50 ¢ 0
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 i) [1]
Oxidabllidade (mg/L 0;) 5 | 0 g
Chelro a 25¢C (Factor de dilui¢ho) 3 <1 1] 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo [NTU) 4 2,5 0 100% 1 1 100%
Antiménio’ {ug/L 56} 5 0 0
{arsénio® (ug/L Asy 10 0 [i]
Benzena’ (pg/L) 1,0 0 0
[pemciaipirens tuatt) 0,010 0 0
[poro’ mere o) 1.0 ) o
[Bromates® iuast Broy) 10 0 0
Cédmio’ (ug/L cd 5.0 0 0
Cilclo {mg L Ca) o -— — [ 0
Chumba (ug/L Pb) 25 0 0
Cianetos” {ugh. OV) 50 0 0
Cobra {mg/L Cu) 2.0 0 4
Crémie’ (/L Cr) 50 0 0
1,2 = dictoroetana” (ug/L) 3,0 1] [1]
[oureia totsl {mg/L CaC03) e - - 0 8]
|enterococos {N/100 mL) 0 0 [} 100% 1 1 100%
|nmmm' {mg/LF) 1,5 1 0
In o (mg/L ME) — - e "} 0
[meccidria® g/t gy 1 0 0
|miqued tgre iy 20 0 0
| e 10 0 0
[ctoretos’ ime/L o) 250 i 0
|sddia® (mgiL Ma} 200 0 0
|sunm|'imn. 50, 250 0 0
[Tetrac & Trich {ug L) 10 0 0
Tetracioroetena’ (ug/t) - -— - 0 0
Trldomm'mﬂl e — — 0 0
deocarb Aromd {p/): 0,10 0 0
Benro{b{luorantend [n!_m - -— e 0 4]
Benwa{kifivorantena ul_l__lu -~ - — 4] 4]
Banzolghiiperiiena (ug/L) o — - 0 0
Indenai1,2,3-cdjpirenolug/L)) == = = 0 [
[Teihalametanos - totad (Up/L): 1 100 0 0
B Cloratérmiol ry_ul — - e [1] [1}
Bromafdemio{ug/Ll o — - 0 [1]
dich wa/ul e - - 0 0
Ditwemocierometanalug/L) — - 0 0
Pesticidas® - total (ug/l) 0.50 0 [i]
Desetiterbutiiazinajug/L) e e - 0 1]
{ug /) - —— o 0
Ometostolug/) - - -~ [} [
Alacloro{ug/t) = - - [ [}
MCPA [ug/L] -~ — 0 o
T - — [ 0
Dose Indicativa total * {mSv/ame) — - 0 [}
Actividade alfa total * {referida a Am) (Bg/) 0,10 1] 0
Actividade beta total * {referida a K} 8o/l 1.00 [} 0
|rad3o (8asi} 100 [} 1]

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Rabaga

INDTA 2: Par@metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta - Aguas da Vale do Tejo 5.A.
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|informagio compiementar relativa A averiguagiio das situacBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Os resulta

da ETA e 3 pontos da rede de distribul¢do) mostraram-se conformes.

distribuida. O unico incumprimento verificado, fol relativo ao parimetro aluminio. A averiguagdo das causas deste incumprimento ‘E:oncl H

dhildos atektim a qu'al_ISa da dgua
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substituicdo de acessdrios na rede e a descargas na rede de distribuigdo. As andlises posteriores, reallzadas em 5 pontos distintos desta l&de Abastecimento (dgua bfu , saida
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