SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE B EDITAL n.2 4E
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO” DO CONCELHO DE PORTALEGRE
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se A verificagio da qualidade da dgua da rede piblica,| 42 TRIMESTRE 2022
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela 01 de outubro a
autoridade competente (ERSAR). 31 de dezembro
Valores obtidos % N.? Andlises [PC %
Pardmetro {unldades} :::::::;aaé;:;;zt:g iFu Tﬂls:’sp Cumpri ik Andlises
Minimo | Mdximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia colf {N/100 ml) 0 0 0 0 100% 100%
Bactérias collformes {N/100 ml) 0 0 1] 0 100% 100%
|Desinfetante residual {mg/L) = 0,4 0,6 - - 100%
Aluminio (ug/LAl) 200
Aménlo {mg/L NH,} 0,50

Numero de colénias a 22 *C {N/ml}

Sam altaraclo ancmal

Nimero de coldnias a 37 #C (N/ml}

Sem alleragho anormal

2 2

2 2

2 2

0 0

0 1]

0 0

4] [1]

Condutividade (nS/cm a 200C} 2500 [+ 0
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 4] 0
Cor {mg/L PtCo) 20 [¢] 0
|eH (Unidades pH) 26,58 5D Q 0
[Ferro (ug/L Fe) 200 0 0
|Mangands {ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos” {mg/L NOy) 50 0 0
IN—HrItns {mg/L NO;) 05 [1] 0
|oxidabilidade {mg/L 0;) 5 0 0
|cneiro a 259C [Factor de diluigaa) a 0 0
Sabor a 259C [Factor de diluigio) 3 0 0
Turvagdo (NTU} 4 1] 0
Antiménlo® (ug/L Sb} 5 0 0
Arsdnlo” (Wa/L As) 10 0 0
|penzena’ 1,0 0 0
|gentotatpirene (e 0,010 ] [
|Boro’ (mesL8) 1.0 0 0
fBromatos’ (ug/L Bro,) 10 1] 0
Cidmio’ (ug/t £d) 5,0 [} 0
Cilcio {mg. €3) - - — 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25 0 0
Clanetos’ {ug/LCN) 50 o 0
[Cobre (mg/L Cu) 20 a 0
Crémio (ug/L Cr) 50 1] 0
1,2 - didavoetano’ (/L) a0 0 0
Oureza total {mg/L Cac03) nn amm Q0 1]
|Enterococos (N/100 miL) 0 0 0
|Fiuoretos” tmg/L F) 1,5 0 0
|Magnésio img, mg) - - — .0 0
[Mercaria® e/t He) 1 0 0
|niquel (g n 20 0 [}
[seténio’ fugiL Se} 10 0 o
[Dorstes’ imgn ciy 250 0 0
|sédic’ img/L ) 200 0 [
[suttatostmart so 250 0 o
Tetracloroatana e Tricloroeteno (ug/L): 10 0 Q
" Tatracloroeteno’ [ug/l} = - = 0 [

Tricloroeteno’{pg/\) e - -an 0 0

Aromdticos Pol Tug/L): —l 0,10 0 0

{b)Avaranteno {xg/L) —— -— -— 0 0

Benzo{k)fucrantenc (ug/L) - — - 0 0

Bento(ghijperilens (/1) — - i 0 0

Indeno(1,2,3-cd)plrenc{ug/L) e - ey 0 a

Trihalomatanas - total {ug/L): 100 0 4]
Cloraférmiolug/L) - — — 0 0

Bromolérmio{ug/L) - — - 0 0

Br [ug/l) - - - 0 0

Dlhmmndommhno(ud = = = 0 0

Pesticidas’ - total (pg/L} 0,50 0 0
Desatitterbutiiazinalug/L) ne — — ] 0

Terbutilazinafug/l) = - —_ 0 0

Ometoatofug/L) — s -ee 0 0

Alaclorolug/L) - — — 0 0

MCPA {ug/L) e - — [+] 0

& {ug/L) - — o g 0

|posa indicativa total * (mSv/amo) = g = o 0
Actividade atfa totat * {referida & Am} {Bq/1) 010 0 0
Actividade beta tots) * [refarida a ) (85/) 1,00 0 0
Radio (Ba/l} 100 0 0

|N01’A 1: Zonas de abastecimento controladas: Raba;f—\\
m

|NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela fﬁdb{%mrﬂ em a2 \guas do Vale da Tejo S.A.

(&

[informag3o complementar relativa & auerfgua;ﬁ’ situagdei de InEﬁm%n o dos VP {causas e medidas correctivas): Os resultados obtidos atestam a qualidade da dgua
distribuida nesta 2A. 2 Dy, B
A Presidente do CA: ] 7 -] {Laura Galdo}
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