SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE PORTALEGRE et
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacio da qmdade da dgua da rede piiblica,] 22 TRIMESTRE 2023
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segunda o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de abril a
pela autoridade competente (ERSAR), 30 de Junho
Valo % 2 %
Pardmetro [unidades) :::::::::;::;2(:3 Ly LK o:i:dllu\; Cumprimento i rases lPcoA) Anilises
Minimo | Mdximo | SUperiores do VP Agendadas | Realizadas Reallzadas
Escherichia cofi (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 o 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L} = 05 08 - 3 3 100%
Aluminio {ug/L Al} 200 <50 0 100% 1 1 100%
Amdnio {mg/L NH,} 0,50 <{0,02 0 100% 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 22 9C (N/ml) Sem salteragfio anommal <1 e - 1 1 100%
|Nimero de coldnias a 37 o€ {N/mi) Sem alteragic anomal <1 e -— 1 1 100%
|condutividade (3:5/cm a 20%C) 2500 231 0 100% 1 1 100%
|clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 [i] 100% 1 1 100%
{Cor {mg/L PtCo) 20 <2 0 100% 1 1 100%
IpH {Unidades pH) 26,5058 7.5 0 100% 1 1 100%
Ferro [ug/L Fe) 200 <50 )] 100% 1 1 100%
Mangands {ug/L Mn} 50 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos” {mg/L NO,) 50 | 0 0
Nitritos (mg/L NO,} 05 <0,02 0 100% 1 1 100%
{oxidabilidade (mg/L O,} "5 <15 0 100% 1 1 100%
Chelro a 25%C {Factor de diluicho) 3 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Factor de dilulc3o) 3 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo [NTU) 4 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antiménio” {ug/L Sb) 5 4] 0
[arsénio® tug/L As) 10 a 0
[eenzeno’ ing/Ly 1,0 a 0
|eenzofalpirena tug/1} 0,010 «0,003 0 100% 1 1 100%
[eore’ imprLm) 1,0 a 0
|eromatos’ (ug/L Broy) 10 1] 0
Cadmio® {ug/L Cd) 50 1] 0
Célclo (mg/L Ca) - 35,7 e - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3 0 100% 1 1 100%
Clanetos’ {ug/LCN) 50 | [V 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,3 0 100% 1 1 100%
Cramio tug/L Cr) 50 <2 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetana’ fug/L) 30 | 0 [i]
|Durezs tots! {mg/L CaCO3) - 110 - - 1 1 100%
|Enteracocas inf100 my 0 0 0 100% 1 1 100%
|piucretos (masL F) 1,5 [ a 0
[magnésia tme/t mg) — 5 — — 1 1 100%
[mercicio® mgst ) 1 [ 0 0
{wiquet fug/i vty 20 <5 i 100% 1 1 100%
[seténta® (ug/L Se) 10 a 0
|cloretes (me/L ) 250 i 0
[s6dio® mgsL wa) 200 [i] o
sulfatos’(mg/L 50,) 250 0 ]
Tetracloroeteno e Tricloroeteno lug/L): 10 a 0
Tetracloroeteno’ (ig/L) — - D 0
Tricloroetena’{ug/L) - — - 0 0
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policicicos {ug/Lk: 0,10 «<0,010 0 100% 1 1 100%
Bento{bjfiuotantena (ug/L) — <0,010 -— -— 1 1 100%
Benzo{k}fluorantena (ug/L) - <0,010 - - 1 1 100%
Benioighijperilenc (pg/L] = <0,010 — - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pirenoipg/L) - <0,010 o wes 1 1 100%
|Tribalometancs - total (ug/L): 100 18 o 100% 1 1 100%
Clorofémiotug/L) - 18 —- —-— 1 1 100%
Bromofsrmio{ug/L - <3 - - 1 1 100%
Bromodicior /LY - <3 - — 1 1 100%
Dib d ofug/t) = <3 — 1 1 100%
Pesticidas® - total (ug/L) =] 0,50 0 [}
Dose indicativa tatal: {mSv/ama) - — = a o
[Actividade s total? (referida a Am) [Bg/1) 0,10 0 [}
Actividade beta totad” (referida » K} {Bq/1) 1,00 0 1]
|Radso tBa/h) 100 <10 [i] 100% 1 1 100%

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Alegrete

INDTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entiW{
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|informacso complementar relativa 3 averiguagdo d
dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento.
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