SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE PORTALEGRE EDITAL n.2 2D
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagBo da qualidade da dgua da rede piiblica,| 22 TRIMESTRE 2023
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado Oldeabrila
[!;ela autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valores cbtidos % N.2 Anlises %
Pardmetro {unidades) ::L:::?;:_é;::;;::: LE AI:é Ils;sp Cumprimento iecaa) Andlises
Minima | Mdximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichio coli {[N/100 ml) [¢] 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias collformes {N/100 mi} 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) e 0,4 o — 1 1 100%
Aluminia {pg/L Al} 200 0 0
Amdnlo (mg/L NH,) 0,50 0 0
Nimero de coldnlas a 22 2C [N/mil) Sem alteracfo anomal <1 - - 1 1 100%
[NGmero de coldnlas a 37 9C (N/mi) Sem alteragio anormal <1 = — 1 1 100%
|Condutividade (u5/cm a 208C) 2500 131 0 100% 1 1 100%
|Ctostridium perfringens {N/100mI) 0 [ [ 0
jcor [mg/L PtCo} 20 <2 0 100% 1 1 100%
FH {Unidades pH) 26,5 859 7.9 0 100% 1 1 100%
Ferro jwl. Fe} 200 0 0
Manganés [ug/L Mn} 50 0 0
Nitratos™ {mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos (mg/L NO,} 0,5 0 0
Oxidabllidade {mg/L 0,) 5 | 0 0
Chelro a 25°C [Factor de diluigBio} 3 <1 0 100% 1 1 100%
Sabior a 252¢ [Factor de dilui¢lio) 3 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,3 0 100% 1 1 100%
Antimanlo® (ug/L 5b) 5 0 o
Arsénio” (pg/L As) 10 0 0
[penzeno’ (ug/t} 1,0 0 Q
[Bemoalpirenc (ug/t) 0,010 0 0
|Boro” (mg/L B) 1,0 0 0
|eromatos’ (ug/ Bro,) 10 0 0
|cadmio? (ug/1cd) 5,0 0 0
[csicto img/1 ca) — = = 0 0
[chumibe tug/t Ph) 25 0 0
|clanetos’ ng/L ) 50 0 o
|cobre fma/icu) 2,0 0 0
|cramia tugst cr} 50 0 0
|12 - didoroetanc’ (ug/t} 30 0 0
Dureza total fmg/L Caco3} = = = 0 0
Enterocacos {N/100 mL) 1] 0 0 100% 1 1 100%
[Pruoretos’ (my/t F) 1.5 0 0
[Mugnesto imeit M) - = = 0 0
[mercirio® (ug/L Hg} 1 0 o
ued fug/t NI} 20 0 0
Selénio’ {p/t Se) 10 0 0
%‘ {mg/LOl] 250 0 0
{mg/L Na} 200 0 0
{sulfstosmy/t 50} 250 0 0
Tetracloroeteno e Trid lug/Lk: 10 0 0
Tetracioroeteno (ug/L) - - — i 0
Tricloroeteno’{pg/1) — - = 0 0
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policidlicos (ug/i): 0,10 0 0
Benzo{bjfluoranteno (ug/L) e = — 0 0
Benmikiftuoranteno (ag/L} -— e —_— 0 0
Benrolghliperieno (/L) = = = 0 Y
Indene{L,2 -, o = 0 0
Trihalometanas - total (ug/tk: 100 0 0
Cloraférmio{ug/L) s = 0 0
Bromofdrmio{ug/L) = = = D g
diclorometanolug/L) — : = 0 o
Dibromodorometanolug/L| - 0 0
Pesticidas’ —total {ug/L) 050 0 o
Dose Indicativa total * {mSv/ama) = = - I\ o
Acthvidade alta total ? {referida a Am) {Ba /i) 0,10 a o
Actividade beta total’ {referida a K (Ba/t) 1,00 0 0
Rado [eq/) 100 0 0

INDTA 1: Zonas de abastecimento controladas: M%

|NOTA 2: Parametro [conservativo) analisado p,

ta - Aguas do Vale do Tejo S.A.
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