SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO B
TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE PORTALEGRE et
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua distribulda, através| 12 TRIMESTRE 2025
da realizacdo de andlises periddicas na torneira do consumidor, de acordo com o previsto no Programa de Controlo da Qualidade da| de 1 de janeire a 31
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente {ERSAR). de margo
Parametro (unidades) v;::;:‘:::';f:;‘;‘;;::’ Valoresobtidos | o :nélls;s Cump::mento N.2 Anilises (PCQA) An::lm
Minimo | Mdximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paatizadas
Escherichia coll {N/100 ml) '] o] 100% 2 2 100%
Bactédrlas coliformes {N/100 ml) 1] 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L} - 0,7 1,3 - - 2 2 100%
Aluminio [u!_h. Al) 200 0 0
Cheiro a 25¢C (Factor de dituiglio) 3 0 1]
Clostridium perfringens (Nf100ml) 0 Q 0
Condutividade {1S/cm a 200C) 2500 [¢] 0
Cor (mg/t PtCo} 20 0 0
Enterccocos (N/100 ml) 0 0 0
|Ferro {ug/L Fe) 200 0 0
IMunnn!s {ug/L Mn) 50 0 0
INdm!m de coftnlas a 22 ¢C {N/ml) Sem ateragio ancrmal — —_ 0 0
IpH {Unidades pH) 255089 0 0
Sabor a 25¢C (Factor de diluigho) 3 0 0
Turvaglio (NTU) 4 1] 0
1,2 - dicloroetanc® (ug/L) 3.0 <0,1 0 100% 1 1 100%
Amdnlio [mg/LNH,) 0,50 Q 0
Antiménio” {pg/L 5b) 10 <0,5 100% 1 1 100%
Arsénio® (pg/L As) 10 <0,5 100% 1 1 100%
|Benzenc’ {ug/e) 1,0 <0,3 0 100% 1 1 100%
Iunto(nlplrenc {ug/L) 0,010 0 o]
Iaom' {mg/L B} 1.5 <0,02 o 100% 1 1 200%
[eromatos® {ug/L Bro,) 10 <3 0 100% 1 1 100%
Cadmic’ {ug/L cd) 5.0 <0,5 0 100% 1 1 100%
Céicio (mg/L Ca) - —_ - 0 4]
'Chumbo {ug/L Ph) 5 0 0
Cianetos’ {ug/L CN} 50 <5 0 100% 1 1 100%
Cloratos (mg/l) 0,25 s} [i]
Cloretos’ {mg/L €1} 250 <10 0 100% 1 1 100%
Cloritos {mg/l) 0.25 0 0
Cobre {mg/L Cu} 2,0 [+] 0
ICrbrnlo {ug/L Cr) 25 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — — —_ 0 ]
Fluoretos® (mg/L F) 1.5 <0,1 0 100% 1 1 100%
Magnésio (rnM - — - 0 1]
Mercurlo’ (ug/L Hg) 1 <0,2 100% 1 1 100%
Nitratos® {mg/L NO,) 50 <1 100% 1 1 100%
|vitritos mg/L NO,) 05 0 g
[vique! (et v 20 0 0
Oxidabilidade (mg/t 0,) 5 1] 0
iPouulo Sem altaracio ancrmal — — 1] 0
feeténia® {ug/t Se) 20 <2 0 100% 1 1 100%
sadio” (ma/L Na) 200 9,31 0 100% 1 1 100%
Sutfatos’ime/L $0) 250 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Triclaroeteno (ug/L): 10 <1 100% 1 1 100%
Tetraclorcetenc’{ug/L) = 0,1 — - 1 1 100%
Tricloroetena’(pg/L) - <1 - - 1 1 100%
Hidrecarbonetos Aromdticos Pollciclicos {ug/L): (.10 0 0
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) wes — — a 0
Banzo{k)fuoranteno Lu:ﬂ — — -— Q Q
Benzo{ghilperileno (ug/t) — - —— Q 0
Indeﬂou,z.!-cdlplreno(nyu — - B Q 1]
Trihalometancs - total {ug/L): 100 0 0
Clorofdrmio{pg/L) == e e 0 0
Bromaférmio{pg/L) -— — - 0 0
Bromodldorommno{ug_ld -— s - 0 0
Dibromodorometana{ug/L) -— — — 0 0
|Pesticidas’ - total {ug/L) 0.50 < maior dos LQ 100% 1 1 100%

I~




SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUAS E CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANGC EDITAL n.2 1E
TRANSPORTES DA CM DE PORTALEGRE NAS ZONAS DE ABAST ECIME_NTOl DO CONCELHO DE PORTALEGRE :
{Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua distribufda, através| 12 TRIMESTRE 2025
da realizagdo de andlises periédicas na torneira do consumidor, de acordo com o previsto no Programa de Controlo da Qualidade da| de 1de janeiro a 31
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR}. de margo
P R— \,:’::; ::r::,fg:/: g:, Valores obtldas | . ::wm cumm’:mem N. Andlises (PCQA) M;"'m
Minimo | Médximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | pootizadas
AMPA [Lg/L) -- <0,03 — - 1 1 100%
Ghfosato (ng/u)f <0,03 - - 1 1 100%
Dose indicativa total * {mSv/amo) - «f,1 — - 1 1 100%
Actividade alfa total * {referida a Am) [8g/l) 0,10 <0,04 0 100% 1 1 100%
Radao (Ba/l) 100 | 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Rabaca

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) anallsado pela entidade gestora em alta - Aguas do Vale do Tejo S.A.

Informagio complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de Incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Os resultados

distribuida nesta Zona de Abastecimento.
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